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ANEKS NR 1 do 
„Instrukcji prowadzenia prac pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych i 

liniach kablowych do 1kV” 
 

Strona tytułowa – nazwa zakładu otrzymuje brzmienie: 

 
PGE DYSTRYBUCJA S. A. 

Oddział Białystok 
 

Punkt 1.5. Dokumenty związane otrzymują brzmienie: 
1. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. - z późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w 

sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
(Dz. U.96.62.287 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r., w 
sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do 
celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. 96.69.332 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 
Dz.U.03.169.1650 – z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
(Dz.U.03.89.828 sprost.;  Dz.U.03.129.1184 z późn. zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
(Dz. U. Nr 99.80.912). 

7. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych. 

8. Szczegółowa instrukcja wykonywania prac na elektroenergetycznych liniach 
kablowych o napięciu do 30 kV. 

9. PN-EN 60900:2007 -  Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu 
przemiennym do 1kV i napięciu stałym do 1,5kV. 

10. PN EN 50110-1:2005 – Eksploatacja urządzeń elektrycznych. 
 

Punkt 5.2.2. Drążki izolacyjne – pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 
Drążki izolacyjne i współpracujące z nimi narzędzia muszą spełniać wymagania normy 
PN-EN 60832-1:2010, PN-EN 60832-2:2010. Drążki do pracy na urządzeniach do 1kV 
posiadają powierzchnię zewnętrzną białą lub naturalną. 
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Karty technologiczne od TR-1 do TR-9 – nazwa zakładu otrzymuje brzmienie: 
 

KARTA TECHNOLOGICZNA TR-1 
PGE DYSTRYBUCJA 

S.A.  
Oddział Białystok Prace pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych i 

liniach kablowych do 1 kV 
2012r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 

Stanowisko 
Imię i nazwisko 

Data i podpis 
(tylko na oryginale) 

 
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 

Mirosław Wojtkowski 

 
 
 
 

  
Uzgodnienia: 

 
Stanowisko 

Imię i nazwisko 
Data i podpis 
(tylko na oryginale) 

Kierownik                                     
Wydziału BHP  

 Jerzy Ostaszewski 

 
 
 
 

 

Zatwierdzam do użytku służbowego z dniem 31 sierpnia 2012 r.: 

 

Dyrektor Generalny Oddziału Białystok 
Jarosław Dzięgielewski 

 
22.08.2012r. 

Data i podpis osoby zatwierdzającej 
(Tylko na oryginale) 
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