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Bialystok, 2019-12-)L

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku dzialajqc na podstawie art. 12 ust. I
ustawy z dnia7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopaftzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w
(Dz. U. t. j.z20l9r.poz.1437) oraz $ 3 ust.l , $5 pkt 3, $ 2l ust.l pkt.l, ust. 8 rozporzqdzeniaMinistra
Zdroviazdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przezrraczonej do spozycia przezludzi
(Dz. U z 2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu badan wykonanych przez Dzia\ Laboratoryjny
Wojew6dzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bialymstoku pr6bek wody pobranych dnia
2019-ll-25 z wodoci4gu Bialystok w nastgpuj4cych punktach:
-Bialystok, ul. Dubois 12, Przedszkole Samorz4dowe nr 64, sprawozdania z badan wody
Nr LPW.9051.1408.2019.8267.1871 z dnia 2019-II-28 i Nr LM.9051.21.69.2019.8270.2672 z dnta
20t9-12-02
-Bialystok, ul. Baranowicka 203, Dom Pomocy Spolecmej, sprawozdania z badafi wody
Nr LPW.9051.1408.2019.8268.1872 z dnia 2019-11-28 i Nr LM.9051.2169.2019.8271.2673 z dnia
2019-12-02

stwierdza,

2e ww. woda do picia w zakresie wykonanych badan odpowiada warunkom mikrobiologicznym
ifizykochemicznymokreslonymwzal1cznikuNrlczgslAtabelal,czgslCtabelalitabela2dowyzej
cytowanego rozporz1dzenia, w zwipku z tym jest przyda1ur:a do spo2yciaprzez ludzi.

W zalqczeniu wyniki z badari:

Nr LPW.905 I . I 408.20 19 .8267 .187 I z dnia 2019 -l I -28
Nr LM.905 I .21 .69 .2019 .8270.2672 z dnia20l9-12-02
Nr LPW.905 I . I 408.20 1 9.8268. 1 8 7 2 z dnia 2019 -l l -28
Nr LM.905 I .21 69 .2019 .827 1 .267 3 z dnia 20 I 9- 12-02

Otrzymuj4:
Prerydent Miasta Bialegostoku
ul. Slonimska 1, l5-028 Biatystok

2. Burmistrz Wasilkowa
ul. Bialostocka 7, 16-010 Wasilk6w

3. Burmistrz Choroszczy
ul. Dominikariska 2, l6-070 Choroszcz

4. BurmistrzZabludowa
ul. Rynek 8, 16-060 Zablud6w

5. W6jt Gminy Juchnowiec Ko6cielny
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec KoScielny

6. Burmistrz Supra6la
ul. Pilsudskiego 58
16-030 SupraSl

7. Aa
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